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VODOVODNÍ 
AD VÝTLAK "V-1" - Aqualine RC Robust PE - DN 50 - 63x5,8m

m
 - CELKOVÁ DÉLKA 563,47m

ELEKTRO  KABEL - CELKOVÁ DÉLKA 565m

VBV 2
0,08913 km

OVLÁDACÍ (CYKY 12J 2,5) KABEL
DO VRTU DÉLKA CCA 565m

NAPÁJECÍ (AYKY 4J 35) A

2,2kW A HLADINOVÝM SNÍMA EM
VRT S PONORNÝM ERPADLEM
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KOORDINA NÍ SITUA NÍ VÝKRES- ást e C.3.e

Zden k Valenta

Vystrojení vrtu, vodojem a vodovod
v obci Újezd u Plánice

Obec Újezd u Plánice, Újezd .25, 33901 Klatovy

Újezd u Plánice, pov .obec Klatovy, Plze ský kraj
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